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FOBIS Ingenierie
13 allée des bouleaux,
84000 Avignon

BET Fluides

GF PF 1/200

"Entrepôt logistique"

1, rue Paul Cézanne
75008 PARIS

QUARTUS LOGISTIQUE

Rue des ormelets
60 126 Longueil Sainte Marie

22-027PPC

PLAN DE PRINCIPE RESEAUX SPRINKLER SK 01

Ind. Date
A 02/02/22 Première Emission

RESEAUX

Toiture ESFR

Toiture SPRAY

Toiture

In Rack

LIEU

Cellules 1-2-3

Locaux de charge

Local Sprinkler

Cellule 1

Type de tete

K360

K80

K80

A Definir

Caracteristiques des tetes a titre indicatif

A valider en Phase DCE et Phase Exe par l'enteprise
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